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Fundament INTILION | scalebloc energy/power/power boost (Klima links)
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Foundation INTILION | scalebloc energy/power/power boost (AC left)
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Schnitt A-A

mögliche Position derFundamenterder-Lasche
possible position of the foundation grounding lug
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1700

78 1254 78

1410

360

73
,5

85
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Position des Kabeleinlasses
Position of cable entry

1002

10
15

21
29

,62
2

Abstand zur Klimaanlage von mind. 1,5 m einhalten.

Maintain a distance of at least 1.5 m from the air conditioner.

1673,76

Air
Con

72
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